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DETALHE TUBULAQAO
TOMADA UNIVERSAL 2P+t - 10/20(A)
IDENTIFICAGAO DE CIRCUITO E QUADRO
ETIQUETA PLASTICA
AUTO—ADESIVA
______________________ 4 N\
EEEEE- e S
o I FAIXADE QDFL C1 |
150mm Al HlE ADVERTENCIA
5]]15 ____________________ #/
ﬁ_-.-.-------.-.-.-/-/.zlﬁl
Sl E  TERRA
1= R HIE COMPACTADA
= P =l MODULO TOMADA 2P+T
400mm :lﬂ— .......... ﬂ—
:]: .................... | PADRAO NBR 14136
:l”: .......... -
R
£|E '''''''''''''''''''' ?%? ELETRODUTO CAIXA 4X2" COM PLACA
5., oo HE PVC
= =l SUPORTE
=1 = IDENTIFICAGAO TENSAO
mﬁ'ﬂﬁmﬁmﬁ'—ﬂﬁmﬁ DO CIRCUITO
AL L — ETIQUETA PLASTICA
AUTO—ADESIVA
200mm 220V
- J

comvye 09%-c42%aangmnsonelg

75

(]

LEGENDA:

HOLOFOTE 50W LED
PONTO DE LUZ LED TUBULAR

PONTO DE LUZ LED

POSTE TIPO JARDIM EM LED
PONTO DE LUZ VAPOR LED 7W
ARANDELA TIPO INCANDESCENTE
LUMINARIA DE LEITURA
LUMINARIA DE EMBUTIR DE PISO
LUMINARIA DE EMBUTIR DE PISO

TOMADA A 0,30m DO PISO ACABADO
TOMADA A 2,10m DO PISO ACABADO
TOMADA A 1,30m DO PISO ACABADO
TOMADA A 0,30m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA A 1,30m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA A 2,170m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA DE TELEFONE NO PISO 4X2"
TOMADA ELETRICA NO PISO 4Xx2"

TOMADA DE TELEFONE NO PISO 4X4"
TOMADA ELETRICA NO PISO 4X4"
INTERRUPTOR A 0,60m DO PISO ACABADO
INTERRUPTOR A 1,30m DO PISO ACABADO
INTERRUPTOR A 0,45m DO PISO ACABADO
PONTO DE TELEFONE A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE TELEFONE A 0,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 2,10m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 2,190m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 0,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) A 2,10m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) NO PISO

PONTO DE INTERFONE A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE ALARME A 0,20m ABAIXO DO TETO
PONTO DE CAMERA A 0,20m ABAIXO DO TETO
TUBULAGCAO QUE SOBE

TUBULACAO QUE DESCE

TUBULACAO PVC NO TETO

TUBULACAO DE PVC NA PAREDE OU PISO

FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS

CAIXA DE PASSAGEM

MEDIDOR CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM 4x4" COM TAMPA CEGA
DG TELEFONICO

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO
INTERRUPTOR SISTEMA MINUTERIA

Quadro de Cargas IF MACHADO

QD—ALOJAMENTO

Circ. Descricdo lluminagdo tomadas| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
110W | 160W | 9W | 100W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC

1 llumina¢do 8 72.0|1 100.0| 45% 0.92 0.83 1 6,0A 2.5 A |Obs.
2 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 2.5 B |Obs.
3 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| C |Obs.
4 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.47| 1 6,0A 25| A |Obs.
6 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| B |Obs.
7 |lluminagdo 8 72.0 100.0| 45% 0.92 0.83| 1 6,0A 25| C |Obs.
9 |lluminago 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| A |Obs.
11 |Tomada Banheiro/ area externa 10 |3000.0|2000.0 45% 0.92 | 15.75] 1 25A 40| B |Obs.
12 |Tomadas acima do armario dormi. 1 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7.871 1 25A 2.5 C |Obs.:
13 |Tomadas acima do armario dormi. 3 6 600.0{1000.0| 45% 092 | 7.87| 1 25A 2.5 A |Obs.:
14 |Tomadas beliche dormitorio 1 20 |2000.0|4000.0| 45% 0.92 | 31.49| 1 40A 6.0/ B |Obs.
15 [Tomadas beliche dormitorio 3 20 |2000.0{4000.0| 45% 0.92 | 31.49] 1 40A 6.0/ C |Obs.
16 |Tomadas sala de estudo 1/3 10 [1000.0(2000.0( 45% 0.92 | 15,75 1 25A 25| A |Obs.
17 |ponto 220 no corredor 1 11000.0|12000.0{ 45% 0.92 | 15,75 2 25A 4.0] BC |Obs.
18 |Tomadas sala de estudo 2/4 10 |[1000.0(2000.0( 45% 0.92 | 15,75 1 25A 25| A |Obs.:
19 |Tomadas acima do armario dormi. 4 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7871 1 25A 2.5 C |Obs.:
20 |Tomada Banheiro/ area externa 2 10 |3000.0|2000.0 45% 0.92 | 15.75] 1 25A 40| B |Obs.
21 |Tomadas beliche dormitorio 2 20 |2000.0|4000.0| 45% 0.92 | 31.49| 1 40A 6.0/ C |Obs.:
22 |Tomadas beliche dormitorio 4 20 |2000.0{4000.0| 45% 0.92 | 31.49] 1 40A 6.0/ C |Obs.
23 |Tomadas acima do armario dormi. 2 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7.87| 1 25A 2.5 A |Obs.:
24 |Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0] BC |Obs.
25 [Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
26  [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
27  |Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
28 |Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
29  [Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
30 [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
31 [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0] CA |Obs.

Total 25132,0 | 31650.7 169.3| 40A

Aliment. | C=30m QT=2% 3 100A 35| ABC |-

Corrente nas Fases:

A=42.7A B=42.2A C=43.3A

IFSUL DE MINAS Campus Machado - MG

DIRETOR GERAL DO CAMPUS MACHADO: PROF. CARLOS HENRIQUE RODRIGUES REINATO

RESP. TECN: ENG. VALDO RODRIGUES | CREA MG 209.623/D

ENDERECO: MUNICIPIO: PROJETO:
RODOVIA MG 453 - KM 03 - MACHADO A PARAGUAGU, S/N°, CAMPUS MACHADO Machado - MG REFORMA E AMPLIACAO DO
ALOJAMENTO DeE
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO CONTRATANTE: ESCALA:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL
CONTEUDO: ILUMINAGAO E TOMADA - BLOCO D DE MINAS GERAIS INDICADA

Verif. A/C
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ARQUITETURA
&ENGENHARIA
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TOMADA UNIVERSAL 2P+t - 10/20(A)

MODULO TOMADA 2P+T
PADRAO NBR 14136

CAIXA 4X2" COM PLACA

SUPORTE

IDENTIFICAGAO TENSAO
DO CIRCUITO
ETIQUETA PLASTICA
AUTO—ADESIVA

IDENTIFICAGAO DE CIRCUITO E QUADRO
ETIQUETA PLASTICA
AUTO—ADESIVA

QDFL

~

220V

comvye 09%-c42%aangmnsonelg

75

(]

LEGENDA:

HOLOFOTE 50W LED
PONTO DE LUZ LED TUBULAR

PONTO DE LUZ LED

POSTE TIPO JARDIM EM LED
PONTO DE LUZ VAPOR LED 7W
ARANDELA TIPO INCANDESCENTE
LUMINARIA DE LEITURA
LUMINARIA DE EMBUTIR DE PISO
LUMINARIA DE EMBUTIR DE PISO

TOMADA A 0,30m DO PISO ACABADO
TOMADA A 2,10m DO PISO ACABADO
TOMADA A 1,30m DO PISO ACABADO
TOMADA A 0,30m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA A 1,30m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA A 2,170m DO PISO ACABADO 4X4"
TOMADA DE TELEFONE NO PISO 4X2"
TOMADA ELETRICA NO PISO 4Xx2"

TOMADA DE TELEFONE NO PISO 4X4"
TOMADA ELETRICA NO PISO 4X4"
INTERRUPTOR A 0,60m DO PISO ACABADO
INTERRUPTOR A 1,30m DO PISO ACABADO
INTERRUPTOR A 0,45m DO PISO ACABADO
PONTO DE TELEFONE A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE TELEFONE A 0,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE SOM A 2,10m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 2,190m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO ANTENA A 0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE DADOS (RJ45) A 0,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) A 2,10m DO PISO ACABADO
PONTO DE DADOS (RJ45) NO PISO

PONTO DE INTERFONE A 1,30m DO PISO ACABADO
PONTO DE ALARME A 0,20m ABAIXO DO TETO
PONTO DE CAMERA A 0,20m ABAIXO DO TETO
TUBULAGCAO QUE SOBE

TUBULACAO QUE DESCE

TUBULACAO PVC NO TETO

TUBULACAO DE PVC NA PAREDE OU PISO

FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS

CAIXA DE PASSAGEM

MEDIDOR CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM 4x4" COM TAMPA CEGA
DG TELEFONICO

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO
INTERRUPTOR SISTEMA MINUTERIA

Quadro de Cargas IF MACHADO

QD—ALOJAMENTO

Circ. Descricdo lluminagdo tomadas| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
110W | 160W | 9W | 100W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC

1 llumina¢do 8 72.0|1 100.0| 45% 0.92 0.83 1 6,0A 2.5 A |Obs.
2 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 2.5 B |Obs.
3 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| C |Obs.
4 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.47| 1 6,0A 25| A |Obs.
6 |lluminagdo 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| B |Obs.
7 |lluminagdo 8 72.0 100.0| 45% 0.92 0.83| 1 6,0A 25| C |Obs.
9 |lluminago 4 32| 60.0| 45% 0.92 0.471 1 6,0A 25| A |Obs.
11 |Tomada Banheiro/ area externa 10 |3000.0|2000.0 45% 0.92 | 15.75] 1 25A 40| B |Obs.
12 |Tomadas acima do armario dormi. 1 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7.871 1 25A 2.5 C |Obs.:
13 |Tomadas acima do armario dormi. 3 6 600.0{1000.0| 45% 092 | 7.87| 1 25A 2.5 A |Obs.:
14 |Tomadas beliche dormitorio 1 20 |2000.0|4000.0| 45% 0.92 | 31.49| 1 40A 6.0/ B |Obs.
15 [Tomadas beliche dormitorio 3 20 |2000.0{4000.0| 45% 0.92 | 31.49] 1 40A 6.0/ C |Obs.
16 |Tomadas sala de estudo 1/3 10 [1000.0(2000.0( 45% 0.92 | 15,75 1 25A 25| A |Obs.
17 |ponto 220 no corredor 1 11000.0|12000.0{ 45% 0.92 | 15,75 2 25A 4.0] BC |Obs.
18 |Tomadas sala de estudo 2/4 10 |[1000.0(2000.0( 45% 0.92 | 15,75 1 25A 25| A |Obs.:
19 |Tomadas acima do armario dormi. 4 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7871 1 25A 2.5 C |Obs.:
20 |Tomada Banheiro/ area externa 2 10 |3000.0|2000.0 45% 0.92 | 15.75] 1 25A 40| B |Obs.
21 |Tomadas beliche dormitorio 2 20 |2000.0|4000.0| 45% 0.92 | 31.49| 1 40A 6.0/ C |Obs.:
22 |Tomadas beliche dormitorio 4 20 |2000.0{4000.0| 45% 0.92 | 31.49] 1 40A 6.0/ C |Obs.
23 |Tomadas acima do armario dormi. 2 6 600.0|1000.0| 45% 0.92 7.87| 1 25A 2.5 A |Obs.:
24 |Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0] BC |Obs.
25 [Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
26  [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
27  |Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
28 |Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
29  [Chuveiro 6000.0{6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
30 [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0/ CA |Obs.
31 [Chuveiro 6000.0(6000.0| 45% 11 27.27| 2 40A 6.0] CA |Obs.

Total 25132,0 | 31650.7 169.3| 40A

Aliment. | C=30m QT=2% 3 100A 35| ABC |-

Corrente nas Fases:

A=42.7A B=42.2A C=43.3A

IFSUL DE MINAS Campus Machado - MG

DIRETOR GERAL DO CAMPUS MACHADO: PROF. CARLOS HENRIQUE RODRIGUES REINATO

RESP. TECN: ENG. VALDO RODRIGUES | CREA MG 209.623/D

ENDERECO: MUNICIPIO: PROJETO:
RODOVIA MG 453 - KM 03 - MACHADO A PARAGUAGU, S/N°, CAMPUS MACHADO Machado - MG REFORMA E AMPLIACAO DO
ALOJAMENTO DeE
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BARRA CHA
DE ALUMINIO

ELETRODUTO DE PVC TIGRE
@1" x 3m REF.: TEL—5503

BARRA CHATA DE
ALUMINIO REF.: TEL—771

\TERMNAL DE COMPRESSAO OU TERMINAL BOTINHA

REF.: TEL—5150

ABRACADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

SEGUE PARA
MALHA ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEX&aO DA DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO COM 0O ATERRAMENTO

@POPOOOEPRAPO®O®OO

LEGENDA:

CABO COBRE NU 50mm2 TERMOTECNICA TEL-5750 - ATERRAMENTO
BARRA REDONDA RE-BAR @8mm x 3,00m (DESCIDA INTERNO NOS PILARES)
CABO COBRE NU 50mm2 PARA INTERLIGACAO COM O PILAR

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" X 3000mm COM FUROS 7mm

CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO PVC D=300mm TEL-550

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8"x2,40m SOLDADA NO CABO TERRA
MINI CAPTOR TIPO BARRA CHATA TERMINAL AEREO TEL-042

TERMINAL DE PRESSAO 50mm2 TEL-5050

CAIXA DE EQUALIZAGAO COM BARRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CARGAS

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA VERTICAL

ELETRODUTO RIiGIDO PVC 1"

TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8"x300mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO QUE SOBE 7/8"x1/8"x3000mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO QUE DESCE 7/8"x1/8"x3000mm

NOTAS GERAIS:

COTAS EM MILIMETROS, SALVO INDICAGCAO EM CONTRARIO.

O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, DEVERA SER INSTALADO CONFORME
NBR-5419. AS TELHAS METALICAS DA COBERTURA SERAQ UTILIZADAS COMO CAPTOR NATURAL E OS

PILARE METALICOS COMO DESCIDAS.

PARA ESTE TIPO DE ESTRUTURA SERA DEFINIDO NIVEL 3 DE PROTECAO.

TODAS AS PECAS E ACESSORIOS DE ORIGEM FERROSA, USADAS NO SPDA, DEVERAO SER GALVANIZADAS
A FOGO OU BANHADAS COM 254 MICROMETROS DE COBRE. SENDO PROIBIDA A ZINCAGEM ELETRONICA.

O VALOR MAXIMO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE 10 ohms.

TODAS AS "PINGADEIRAS" DEVERAO SER INTERLIGADAS ENTRE S| ATRAVES DE BARRA CONDUTORA

DE ALUMINIO OU CABO 16mm2 TERMOTECNICA TEL-770.

DEVERAO SER FEITAS VISTORIAS PERIODICAMENTE NAS INSTALACOES.

TODOS OS MATERIAIS RELACIONADOS SAO DO FABRICANTE "TERMOTECNICA" (31) 3333-0499,

PODENDO SER USADO PRODUTOS SIMILARES.

AS DESCIDAS SERAO EXECUTADAS ATRAVES DE BARRA CHATA DE ALUMINIO

FIXADO NOS PILARES E INTERLIGADAS AS HASTES ATRAVES DE CABO DE COBRE 16mm2

PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO EXECUTADAS CONFORME

LEGENDA E DETALHES.

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARINTIR

A EFICIENCIA DO SPDA.

NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA)

NAS CARGAS ESPECIALIZADAS.

NO CASO DE SER INSTALADO ANTENA OU OUTRAS ESTRUTURAS NA COBERTURA DA EDIFICACAO, ESTA

DEVERA SER PROTEGIDA POR UM CAPTOR TIPO FRANKLIN.

A RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAGAO, FICANDO A

EXECUGAO, QUE DEVERA SER FEITA DE FORMA FIEL, A CARGO DO INSTALADOR.

PARA GARANTIR A EQUALIZACAO DO SISTEMA, TODOS OS ATERRAMENTOS DA FABRICA, DEVERAO
SER EQUALIZADOS COM O SPDA ATRAVES DE CABO NU 50mm2, CONECTADOS A CAIXA DE EQUALIZACAO.

A MALHA DE TERRA DA SUBESTAGAO DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA GERAL DE TERRA, DA MESMA
FORMA, AS CARCACAS DOS EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A EXISTIR NA COBERTURA, DEVERA SER

INTERLIGADA AO SPDA.

EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA, CONFORME

ORIENTAGOES DA FISCALIZACAO

TODA ESTRURA METALICA NA FACHADA DA EDIFICACAO, OBRIGATORIAMENTE TERA QUE SER

NAO SERAO ACEITAS NENHUM TIPO DE CONEXAO ATRAVES DE CONECTORES QUE NAO SEJAM

EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE INSPECAO
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BUCHA DE NYLON

N8 REF.:TEL—5308
/M ACO INOX AUTOATARRACHANTE

PARAFUSO CABECA CHATA “N
ALUMINIO ¢1/4” x 7/8”
REF.:TEL—5322

/

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.TEL-771

<

PORCA SEXTAVADA ALUMINIO
¢ 1/4" REF..TEL—5313

/

CABO DE COBRE NU

50mm’ REF.:TEL575(\

X

DETALHE DE FIXACAO DE BARRA CHATA DE
ALUMINIO E DERIVACAO PARA CABO DE COBRE
COM PROTECAO ATRAVES DO ELETRODUTO

EM ALUMINIO @ 1/4"
REF.:TEL—5313

.

PARAFUSO DE FENDA

24,2 x 3,2mm REF.:TEL-5333

PORCA SEXTAVADA

PARAFUSO CABEGCA CHATA
EM ALUMINIO ¢ 1/4" x 7/8"
REF.:TEL—-5322

TERMINAL DE COMPRESSAO
COBRE ESTANHADO 1 FURO P/
CABO COBRE 50mm? REF.:TEL—5150

ELETRODUTO EM PVC
1" x 3m REF..TEL—5501

CX METALICA P/ EMBUTIR C/ TAMPA

20x20x14cm
ISOLADOR DE
/ BAIXA TENSAO
TERMINAL DE 2N
PRESSAO 35mm2 | g /
_ /
PLACA COBRE -
(15x15x0,2)cm af

CAIXA DE EQUALIZACAO

HASTE COBREADA ALTA ACAMADA
REF.: TEL5814

A1

CABO DE COBRE NU
50mm2 REF.:TEL-5750

CONECTOR HASTE-CABO
REF.: TEL-585

DETALHE ENTRE UNIAO
CABO 16mm2 E HASTE

CABO DE COBRE NU

35mm? REF.:TEL5735\§

ABRAGADEIRA TIPO D

CUNHA REF.: TEL—O9N

CONECTOR DE MEDIGAO
EM BRONZE COM 4
PARAFUSOS REF.:TEL—560

N
ELETRODUTO DE PVC [

81" REF.:TEL—55OC\
e

I

3

\\

« / TAMPA PARA CONDULETE

A /ZUNHA REF.: TEL—095

CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE
COBRE COM O ATERRAMENTO

CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC
PARA ELETRODUTO REF.:TEL-545

DE INSPEGAO REF..TEL—546

ABRAGADEIRA TIPO D

N

N AN N

SO

‘ 20cm
DO | NN
% S
5 A
O <
N B N
K <
Y PN
% A
7. U S

CABO DE COBRE NU

CAIXA DE INSPECAO TIPO
SOLO DE PVC COM TAMPA
DE FERRO 30cm TEL-550

[ ]
% N
Y N\ N\ N\ N\ AN N\ N\ N\ N
RN X

el

S ¢

HASTE EM CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO TEL-550

SOLDA EXOTERMICA

TIPO HCL 5/8”. 5 HASTE "COPPERWELD”

5/8”" 2,4m TEL—5814
(ALTA CAMADA)

CABO DE COBRE NU #50mm?2 ‘ 5
TEL=5750 PERTENCENTE

— SOLDA EXOTERMICA
CABO DE COBRE NU ~ TIPO HCL 5/8". 50
A50mm2 PROVENIENTE

DA DESCIDA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

#50mm 2
VALA DA MALHA
DE ATERRAMENTO
4
CABO COBRE NU 50mm?2 P
GALV. A FOGO TEI_—760_//

CLIPS GALVANIZADO
@ 3/8" TEL-5238

ARO EM FERRO
GALVANIZADO A FOGO

CORPO EM //
BRONZE

- 70mm
\ 10mm
UNYE= =
\é = 25mm
‘ 40mm ‘
! ! 27mm

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE
PARA DOIS CABOS TEL-570
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BARRA CHA
DE ALUMINIO

ELETRODUTO DE PVC TIGRE
@1" x 3m REF.: TEL—5503

BARRA CHATA DE
ALUMINIO REF.: TEL—771

\TERMNAL DE COMPRESSAO OU TERMINAL BOTINHA

REF.: TEL—5150

ABRACADEIRA TIPO D
CUNHA REF.: TEL-095

SEGUE PARA
MALHA ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEX&aO DA DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO COM 0O ATERRAMENTO

@POPOOOEPRAPO®O®OO

LEGENDA:

CABO COBRE NU 50mm2 TERMOTECNICA TEL-5750 - ATERRAMENTO
BARRA REDONDA RE-BAR @8mm x 3,00m (DESCIDA INTERNO NOS PILARES)
CABO COBRE NU 50mm2 PARA INTERLIGACAO COM O PILAR

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" X 3000mm COM FUROS 7mm

CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO PVC D=300mm TEL-550

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8"x2,40m SOLDADA NO CABO TERRA
MINI CAPTOR TIPO BARRA CHATA TERMINAL AEREO TEL-042

TERMINAL DE PRESSAO 50mm2 TEL-5050

CAIXA DE EQUALIZAGAO COM BARRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CARGAS

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA VERTICAL

ELETRODUTO RIiGIDO PVC 1"

TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"x1/8"x300mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO QUE SOBE 7/8"x1/8"x3000mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO QUE DESCE 7/8"x1/8"x3000mm

NOTAS GERAIS:

COTAS EM MILIMETROS, SALVO INDICAGCAO EM CONTRARIO.

O SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, DEVERA SER INSTALADO CONFORME
NBR-5419. AS TELHAS METALICAS DA COBERTURA SERAQ UTILIZADAS COMO CAPTOR NATURAL E OS

PILARE METALICOS COMO DESCIDAS.

PARA ESTE TIPO DE ESTRUTURA SERA DEFINIDO NIVEL 3 DE PROTECAO.

TODAS AS PECAS E ACESSORIOS DE ORIGEM FERROSA, USADAS NO SPDA, DEVERAO SER GALVANIZADAS
A FOGO OU BANHADAS COM 254 MICROMETROS DE COBRE. SENDO PROIBIDA A ZINCAGEM ELETRONICA.

O VALOR MAXIMO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE 10 ohms.

TODAS AS "PINGADEIRAS" DEVERAO SER INTERLIGADAS ENTRE S| ATRAVES DE BARRA CONDUTORA

DE ALUMINIO OU CABO 16mm2 TERMOTECNICA TEL-770.

DEVERAO SER FEITAS VISTORIAS PERIODICAMENTE NAS INSTALACOES.

TODOS OS MATERIAIS RELACIONADOS SAO DO FABRICANTE "TERMOTECNICA" (31) 3333-0499,

PODENDO SER USADO PRODUTOS SIMILARES.

AS DESCIDAS SERAO EXECUTADAS ATRAVES DE BARRA CHATA DE ALUMINIO

FIXADO NOS PILARES E INTERLIGADAS AS HASTES ATRAVES DE CABO DE COBRE 16mm2

PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO EXECUTADAS CONFORME

LEGENDA E DETALHES.

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARINTIR

A EFICIENCIA DO SPDA.

NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA)

NAS CARGAS ESPECIALIZADAS.

NO CASO DE SER INSTALADO ANTENA OU OUTRAS ESTRUTURAS NA COBERTURA DA EDIFICACAO, ESTA

DEVERA SER PROTEGIDA POR UM CAPTOR TIPO FRANKLIN.

A RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAGAO, FICANDO A

EXECUGAO, QUE DEVERA SER FEITA DE FORMA FIEL, A CARGO DO INSTALADOR.

PARA GARANTIR A EQUALIZACAO DO SISTEMA, TODOS OS ATERRAMENTOS DA FABRICA, DEVERAO
SER EQUALIZADOS COM O SPDA ATRAVES DE CABO NU 50mm2, CONECTADOS A CAIXA DE EQUALIZACAO.

A MALHA DE TERRA DA SUBESTAGAO DEVERA SER INTERLIGADA A MALHA GERAL DE TERRA, DA MESMA
FORMA, AS CARCACAS DOS EQUIPAMENTOS QUE VIEREM A EXISTIR NA COBERTURA, DEVERA SER

INTERLIGADA AO SPDA.

EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA, CONFORME

ORIENTAGOES DA FISCALIZACAO

TODA ESTRURA METALICA NA FACHADA DA EDIFICACAO, OBRIGATORIAMENTE TERA QUE SER

NAO SERAO ACEITAS NENHUM TIPO DE CONEXAO ATRAVES DE CONECTORES QUE NAO SEJAM

EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE INSPECAO
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BUCHA DE NYLON

N8 REF.:TEL—5308
/M ACO INOX AUTOATARRACHANTE

PARAFUSO CABECA CHATA “N
ALUMINIO ¢1/4” x 7/8”
REF.:TEL—5322

/

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.TEL-771

<

PORCA SEXTAVADA ALUMINIO
¢ 1/4" REF..TEL—5313

/

CABO DE COBRE NU

50mm’ REF.:TEL575(\

X

DETALHE DE FIXACAO DE BARRA CHATA DE
ALUMINIO E DERIVACAO PARA CABO DE COBRE
COM PROTECAO ATRAVES DO ELETRODUTO

EM ALUMINIO @ 1/4"
REF.:TEL—5313

.

PARAFUSO DE FENDA

24,2 x 3,2mm REF.:TEL-5333

PORCA SEXTAVADA

PARAFUSO CABEGCA CHATA
EM ALUMINIO ¢ 1/4" x 7/8"
REF.:TEL—-5322

TERMINAL DE COMPRESSAO
COBRE ESTANHADO 1 FURO P/
CABO COBRE 50mm? REF.:TEL—5150

ELETRODUTO EM PVC
1" x 3m REF..TEL—5501

CX METALICA P/ EMBUTIR C/ TAMPA

20x20x14cm
ISOLADOR DE
/ BAIXA TENSAO
TERMINAL DE 2N
PRESSAO 35mm2 | g /
_ /
PLACA COBRE -
(15x15x0,2)cm af

CAIXA DE EQUALIZACAO

HASTE COBREADA ALTA ACAMADA
REF.: TEL5814

A1

CABO DE COBRE NU
50mm2 REF.:TEL-5750

CONECTOR HASTE-CABO
REF.: TEL-585

DETALHE ENTRE UNIAO
CABO 16mm2 E HASTE

CABO DE COBRE NU

35mm? REF.:TEL5735\§

ABRAGADEIRA TIPO D

CUNHA REF.: TEL—O9N

CONECTOR DE MEDIGAO
EM BRONZE COM 4
PARAFUSOS REF.:TEL—560

N
ELETRODUTO DE PVC [

81" REF.:TEL—55OC\
e

I

3

\\

« / TAMPA PARA CONDULETE

A /ZUNHA REF.: TEL—095

CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE
COBRE COM O ATERRAMENTO

CONDULETE DE INSPEGAO EM PVC
PARA ELETRODUTO REF.:TEL-545

DE INSPEGAO REF..TEL—546

ABRAGADEIRA TIPO D

N

N AN N

SO

‘ 20cm
DO | NN
% S
5 A
O <
N B N
K <
Y PN
% A
7. U S

CABO DE COBRE NU

CAIXA DE INSPECAO TIPO
SOLO DE PVC COM TAMPA
DE FERRO 30cm TEL-550

[ ]
% N
Y N\ N\ N\ N\ AN N\ N\ N\ N
RN X

el

S ¢

HASTE EM CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO TEL-550

SOLDA EXOTERMICA

TIPO HCL 5/8”. 5 HASTE "COPPERWELD”

5/8”" 2,4m TEL—5814
(ALTA CAMADA)

CABO DE COBRE NU #50mm?2 ‘ 5
TEL=5750 PERTENCENTE

— SOLDA EXOTERMICA
CABO DE COBRE NU ~ TIPO HCL 5/8". 50
A50mm2 PROVENIENTE

DA DESCIDA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

#50mm 2
VALA DA MALHA
DE ATERRAMENTO
4
CABO COBRE NU 50mm?2 P
GALV. A FOGO TEI_—760_//

CLIPS GALVANIZADO
@ 3/8" TEL-5238

ARO EM FERRO
GALVANIZADO A FOGO

CORPO EM //
BRONZE

- 70mm
\ 10mm
UNYE= =
\é = 25mm
‘ 40mm ‘
! ! 27mm

CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE
PARA DOIS CABOS TEL-570
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